
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
CERTIFICATE OF TEST REPORT 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER : ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / REPRESENTATIVE : 6978991053 ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 17
ΤΗΛ / TEL :2681071269 ΦΑΧ / FAX:2681023518 E-MAIL:KARELISK@YAHOO.COM

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / DATE OF SAMPLING : 2019-12-20 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / DATE OF RECEIPT :2019-12-20
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / DATE OF TESTING : 2019-12-20 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ANALYSIS DATE : 2019-12-24
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / SAMPLING FROM : ΒΙΟLAB ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / STATE OF SAMPLE : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA / LABS : ARTA

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE: 287313
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ 
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ 
UNIT

ΟΡΙΟ 
LIMIT

Υπολειμματικό Χλώριο XN-30 In house based EPA 
330.5 0,10 mg/l  

Total Coliforms Μ 03 ISO 9308-1 / 2014 0 cfu/100ml 0 cfu/100ml
E. Coli M-01 ISO 9308-1 / 2014 0 cfu/100ml 0 cfu/100ml
STREPTOCOCCUS ISO 7899 - 2 / 2000 0 cfu/100ml 0 cfu/100ml
Intestinal Enterococcci Μ-03 ISO 7899-2:2000 0 cfu/100ml 0 cfu/100ml
Αριθμός αποικιών σε 22 oC Μ-02 ISO 6222/1999 2 cfu / ml άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αριθμός αποικιών σε 37 oC Μ-02 ISO 6222/1999 0 cfu / ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

Οι τιμές των αποτελεσμάτων , του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται με την Γ1(δ)ΓΠοικ.67322 σε 
συμμόρφωση της οδηγίας 98/83/ΕΚ , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία E.E. 2015/1787(L260,07/10/2015) και κατήργησε την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11072001), όπως τροποποιήθηκε και είχε ισχύει εως της 19/07/2017

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ / DATE OF PUBLICATION : 2019-12-24
-The analysts- -Gen. Director-

ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΥ / END OF CERTIFICATE

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ

REPRODUCTION OF THE TEST REPORT WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB IS FORBIDDEN
THE RESULTS ARE ASSOCIATED TO THE SPECIFIC OBJECTS THAT WENT UNDER EXAMINATION

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / CERTIFICATE NUMBER: 50642

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 287313 ΕΩΣ/TO: 287313
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1

ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , 47132, TEL: 2681-021150, FAX: 2681-021152 - IOANNINA: 7th km  IOANNINON ATHINON 45500, TEL: 2651-057878

PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 , 26333 , TEL 2610310505  /www.biolab.com.gr , biolab4@otenet.gr / biolab@biolab.gr  /info@biolab.com.gr , email iso17025@hol.gr


